Décomposiion du caleul du Ubat

Parois Coeff a (Wim*.K) Surface [m?) Transmission surfacique
(Wim®_K)
Parois verticales opagues (A1) 035 111.18 0.20
Mlamchers combles ou rampants (A2) 0-20 111.088 0. 10
Aufres planchers hauts (A2) 027 0.00 0.0
Planchers bas (&44) o027 112.35 0.21
Pories (AT) 1.50 4.21 1.35
Parcis vitrées sans fermetures (A8) 2.10 0.00 0,100
Baies avec fermetures (AT) 1.E0 2088 1.00
Lingiques Coeff a [Wim.K) Lingaire {m] Transmission surfacique
[Wim K]
Ponis therrmigues Faisons L3 040 3041 0.11
Zonis thermmigues Faisons LY 0.585 0.00 0. Do
Ponts thermmigues Faisons L10 050 4115 0.04
Auires Ponts thermigues 7.50 0.0
Labeis
Cep: 49,80 kWep/m® Cep_p: 33.87 EWepim®
Cep BBC: 42,80 kWep/m™®
HPE HFE EnR THFE THPE EnR EBC
Cepraf 24877 24877 X202 194 26 65.00
Ecart Cepl/Cepref (%) B0.DE B0.0G Tr.av 74.37 2338
Cepmax (résid) 225.00 225100 20000 175.00 408
Ecart Cep_piCepmax (%) B4 25 B4 05 23.0a B0 .85 3186
Biomasse: 0%
Part solaire dans le chauffage: 0 %
Part réseau de chaleur dans le chauffage: 0 %
Réseau de chaleur alimente a plus de 50% par des energies renouvelables: NON
Part solaire dans 'ECS: 58 %
Part solaire chauffage ECS: 24 %
Production d'énergie photovoltaigue: 50.78 kWh e.p./man
Fespect des sxigencss MiNMalss
Art. Résultats de I'étude de conformité du batiment Conformité
Ar 38 Izolation minimale des murs en contact avec lextérieur ou avec ke sol Verifea
Art. 38 Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé Verifiea
Art. 38 Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'exiérisur ou sur un parking collectif Vérifige
Art. 38 Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanifaire ou sur un volume non chauffe Verifiea
Ari. 38 Isolation minimale des planchers hauts en béton ou en magonnerie, et toitures en lkes matalligues etanchées Verifige
Art. 38 Isalation minimale des planchers hauts en couverturs en tdles métalliques Werifee
Art. 38 Izolation minimale des autres planchers hauts Verifige
Art. 38 Isolation minimale des fenéires e portes-fenéires prises nues donnant sur Nextarisur =rifee
Art. 38 Izoplation minimale des facades-rideaux Verifige
Art. 38 Izolation minimale des coffres de volets roulants Verifiea
Art. 38 Izolation minimale des planchers sur feme-plein Vérifiée
Art. 38 Respect du UB3t max Verifiea
Art. 40 Isolation des séparatifs habitation / locaux oooupation discontinue Verifige
At 41 Respect de la limitation des ponts thermigues Werifee
Art. 42 Protection sclaire des baies des locaux de sommeil de categerie TE1 Verifige
At 43 Duverture des baies des locaux de categone CE1 Werifee




